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Oznamenie realizacie stavby verejnou vyhlaskou

Spolo¢nost’” Vychodoslovenska distribu¢na a.s., Mlynska 31, KoSice pripravuje realizaciu nizsie uvedenej stavby,
ktorej predmetom je vystavba dvoch distribuénych trafostanic, VN pripojky. prelozenie vzdusného NN vedenia do
zeme v zahradkarskej Casti a Gprava existujuceho vzdusného NN vedenia v zédhradkarskej asti — La&ky. Zriadenie
dvoch trafostanic, VN a NN vedenia je situovand mimo zastavaného uzemia k.u. Mala Ida. Projektovanad VN
vzdusna pripojka bude vedena v trase pévodného NN vedenia stibezne s cestou II1. triedy ¢. 3405. Zrealizovanim
predmetnych uprav distribu¢nej siete sa zabezpe¢i spolahliva, kvalitnd a bezpe¢na dodavka elektrickej energie
pre odberatelov predmetnej lokality.

nazov stavby: V596 - Mala Ida - uprava TS10, zriadenie DTS v lokalite Li¢ky a Giprava NN

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie ¢&. M1/2019/0372 -OCU Obecnym tradom Malé Ida dia 6.2.2020.
Stavba (vratane pripravnych prac) bude realizovana od 04/2021.

Vychodoslovenska distribuéna, a.s. tymto oznamuje vlastnikom a uzivatel'om nehnutelnosti vstup na
nehnutelnosti, ktoré maji byt predmetnou stavbou dotknuté. Po ukonéeni vykopovych préc terén bude uvedeny
do pévodného stavu.

Stavebnomontazne prace bude vykonavat na$ zmluvny dodavatel EGC, s.r.o. KoSice a montazna zlozka
Vychodoslovenskej distribuénej, a.s. isek Enerkos.

kontakt, zodpovedni pracovnici:
technik vystavby : Ing. Roman Fedor , tel. : 0908 905 162
stavbyveduci: Matus Petrus

Nazov a adresa subdodavatel'a: EGC, s.r.0. KoSice

Pri Hati 1
040 01 Kosice Sever

kontakt, zodpovedna osoba: stavbyveduci : Tomas Lefio, tel.: 0917 121 977

V pripade d’alSich informécii k realizécii stavbe mozete kontaktovat vyssie uvedenych zodpovednych
pracovnikov z VSD, a.s — usek Enerkos alebo subdodavatel'a.

Vychodoslovenska distribuéna, a.s
-~ KoSice
ey a

Ing. Vojtech Konkoly
Technicky dozor - sietovy inziniering
V Kosiciach, diia 22.4.2021 .

/

VHAWE) 10E
¥ h. 407

Pravne informdcie: Toto ozndmenie je splnenim oznamovacej povinnosti prevadzkovatela distribucnej
sustavy podla ust. § 11 ods. 2 zdk. ¢ 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorych zdkonov.
Realizdcia stavby podla tohto ozndmenia je vykonom opravneni prevdadzkovatela distribucnej siistavy
podla ust. § 11 ods. 1 zdk. ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorych zakonov. V pripade
neumoZzZnenia vstupu na nehnutelnost podla tohto oznamenia, berie viastnik (uZivatel) nehnutelnosti na
vedomie pravne dosledky z toho plyniice.
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NA’mgAzovA OBLAST : I-1 (VN), LAHKA (NN)
ZNECISTENIE OBLASTI: MALE - Z I

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz T

S = =5t s 2 O(S‘“‘\:{ smve[;”’_ ,~/Y f?ft-._:'-

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C  Aa¥moreisy
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM: i
BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1): g £

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnenim mimo dosahu i, O a\rJ* T

- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnenim "‘i:.:ff{fff._{fppgc_\né_ et
OCHRANE OPAIREISA M (5TH 33 200044 2 = - . .

- samocinné odpojenie napdjania ‘ \

- dvojitd alebo zosilnend izoldcia M

Mapové podkiady =Infgrmu<':n9 systém katastra nehnutelnosti
© Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

roew: Ing. Martin Berezrianin Sorrer 2
VENGPROEKY |ng, Martin Berezianip/ , oo —
PROEKTAT Peter Belis A/ 5
vl Ing, Martin  Hajduk Ij“ilé"L
sweakyychodoslovenskd distribuénd a.s.
TSV Mald Ida, k.. Mald Ida " PROJEKT
NAZOY STAVBY disto CiSLO VYKRESU
V596 - Mala Ida - Gprava TS10, zriadenie DTS Tty m%?o
v lokalite Lucky a tprava NN M 1
\eoV VIREY Montazny vykres ¢.1 = 1:1000

éle'chododovenskd distribuéng, a.s., divizia Enerkos, odbor Projekty, Miynskd 31, 042 91Kosice tel: +421(0)55/610 2964 www.vsds.sk projekty@vsds.sk



. Legenda: T
. . “ooe . S
———————— - projektovane vzdusne VN vedenie 2 &
- existujice vzdusné VN vedenie i
——————— - demontaz NN vedenia ,";.
© @™ © @™ - projektovany betonovy VN/NN stip ; \'Ltc,
st—=-F ) - projektovana trafostanica T
7 - projektovany zvisly odpina¢
é - vystrazna tabulka S
e - demontaz NN stlpa 6
—&HI —&H - obmedzovac prepdtia montaz na VN/NN
— —Ir - projektované uzemnenie VN/NN
Armatury pre vodic AXCES
KS - kotevna svorka NSH 401127 + NSH 401116
NS - nosnd svorka NSH 401130 /o
78/ o
METO SIS Malg Ida, k.0. Mald Ida U PROJEKT
NAZOV STAVBY , 5 : S gisLo IP-10471 CiSLO VYKRESU
V596 - Mala Ida - Gprava TS10, zriadenie DTS |z =
v lokalite Lucky a tprava NN o1 A 1
NAZOV VYKRESU S]tua(]a VN MIERKA 1:1440
[© Vychodoslovenska distribuénd, a.s., divizia Enerkos, odbor Projekty, Miynska 31, 042 91 Kosice tel.: +421(0)55/610 2964 www.vsds.sk projekty@vsds.sk
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Legenda:
——————— - projektované vzdusné VN vedenie
- existujuce vzdusné VN vedenie
—————— - projektované kablové NN vedenie rez A-A'
—~ 4 ==F — - projektované kdblové NN vedenie rez B-B'
- demontaz NN vedenia
© @™ & @™ - projektovany betonovy VN/NN stip
[ayas) - demontaz NN stipo
—&_HI —& I - obmedzova¢ prepdtic montaz na VN/NN
—{l  —{I - projektované uzemnenie VN/NN

Armatury Apre vodic NFA2X

KS - nosng svorka
NS - kotevna svorka
NS5 - polokotevnd svorka do 30°

DOMOVE PRIPOJKY (DP)

S’ e DP realizovana zdvesnym kablom AYKYz

------ 5 - DP realizovana kdblom ulozenym v zemi
—ze- - ukonéenie DP na stresniku s kotvou
—2 - ukoncenie DP na konzole
VSKP - kod rozsahu uprav DP

KODY ROZSAHU MONTAZE DOMOVYCH PRIPOJOK
V - Vymena vodi¢ov domovej pripojky
P - Nova poistkova skrinka SPP
P2(35,40) - Nové poistkova skrinka SPP
pre dvoch odberatelov (¢.d.35, 40)
er - Projektovany elektromerovy rozvddzaé
Z - Inovumontaz jestvujucej DP
7SPP - Znovumontdz SPP
s - Projektovand spojka
352 - Cislo domu

METO STAET Mald Ida, k.u. Mald Ida

SN PROJEKT

NAZOV STAVBY

V596 - Malé Ida - Gprava TS10, zriadenie DTS 2oz P-10471

¢isLo CiSLO VYKRESU

04/2020

Maov viREsU - Gty aciaNN kabel

v lokalite Lucky a Uprava NN o 4 pa 2

MIERKA 1 : 500

[© Vychodoslovenskd distribuénd, a.s., divizia Enerkos, odbor Projekty, Miynska 31, 042 91 Kosice

tel.: +421(0)55/610 2964 www.vsds.sk projekty@vsds.sk




projektované vzdusné VN vedenie
- existujuce vzdusné VN vedenie
—————— - projektované kablové NN vedenie rez A-A'
—~ 4 ==} — - projektované kablové NN vedenie rez B-B'
- demontdz NN vedenia
© @™ © @™ - projektovany betonovy VN/NN stip
& @@= - demontdz NN stipa

—&Hi —&"H! - obmedzovac prepdtic montaz na VN/NN

—{l —{ - projektované uzemnenie VN/NN

Armatuary pre vodic NFA2X
KS - nosng svorka
NS - kotevna svorka
NS5 - polokotevna svorka do 30°
DOMOVE PRIPOJKY (DP)

k| DP realizovana zavesnym kablom AYKYz
--------------- - DP realizovand kdblom ulozenym v zemi

—=z—== - ukoncenie DP na stresniku s kotvou
—= - ukoncenie DP na konzole
VSKP - kod rozschu uprav DP
KODY ROZSAHU MONTAZE DOMOVYCH PRIPOJOK
V - Vymena vodicov domovej pripojky
P - Nova poistkova skrinka SPP
P2(35,40) - Nova poistkovd skrinka SPP
pre dvoch odberatelov (¢.d.35, 40)
er - Projektovany elektromerovy rozvadzaé
Z - Inovumontaz jestvujucej DP
ZSPP - Znovumontaz SPP
s - Projektovand spojka
352 - Cislo domu

YESTO STREY Mald Ida, k.u. Mala Ida

SR PROJEKT

NAZOV STAVBY

V596 - Mald Ida - Giprava TS10, zriadenie DTS |z P-10471

¢isLo ¢ISLO. VYKRESU

04/2020

v lokalite Lucky a iprava NN o1 3

Mzov vIRES) Gityacia NN vzduch

MIERKA 1 : 1 440

Vychodoslovenska distribuéng, a.s., divizia Enerkos, odbor Projekty, Miynska 31, 042 91Kosice

tel.: +421(0)55/610 2964 www.vsds.sk projekty@vsds.sk




